Wasserversorgung Anzing - Forstinning /

Stellungnahme Technik Kunden-Nr. 0000000015
Gemeinde: Gemeinde Forstern

Bauherr: Gemeinde Buch am Buchrain - Wasserversorgung
Bauort: Forstern, Hochbehalter

Verbesserung der Versorgungssicherheit

Bauvorhaben: Verbundleitung Forstern - Buch am Buchrain
Ermittlung der Grundlagen - Wasserversorgung Forstern

Schreiben vom: 18.09.2019, hier eingegangen 26.09.2019
Ingenieurbliro Helmut Putz

1.
Die Wasserversorgung der Gemeinde Forstern kann den Wasserbedarf der Gemeinde Buch am Buchrain
derzeit dauerhaft nicht zu Verfligung stellen.

Begriindung:
Die im Wasserrechtsbescheid festgesetzte Entnahmemenge flr den Brunnen Forstern erreicht derzeit schon

die geférderte Wassermenge des eigenen Bedarfs der Gemeinde Forstern.

Fordermengen
max. bewilligte Férdermengen tatsdchlich geférdert
2017 2018
WYV Gemeinde Forstern 270.000 m3 223.714 m3 215.411 m3
2

Derzeit besteht noch keine Verbundwasserleitung zwischen der Wasserversorgung der Gemeinde Forstern
und der Wasserversorgung der Gemeinde Buch am Buchrain.

Ergebnis: :
Nach eingehender Priifung der derzeitigen Versorgungssituation der Gemeinde Forstern, kann nach

Meinung der Wasserversorgung Anzing - Forstinning, einer Versorgung der Gemeinde Buch am
Buchrain durch die bestehende Wasserversorgung der Gemeinde Forstern nicht zugestimmt werden.

Eine Versorgung der Gemeinde Buch am Buchrain durch die Wasserversorgung der Gemeinde
Forstern kénnte nur erfolgen, wenn die technischen Voraussetzungen (ca. 3,5 km Neuverlegung
Verbundwasserleitung DN 150, Einbau entsprechender Férderpumpen, Druckerhéhungsanlage, sowie
Erweiterung der wasserrechtlichen genehmigten Fordermengen und evil. Erweiterung des
Wasserschutzgebietes), geschaffen werden.

Anzing, 21.10.2019
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N. Regel T. Gr6g
Wassermeister Werklej



Wasserversorgung Anzing - Forstinning

Stellungnahme Technik Kunden-Nr. 0000000015
Gemeinde: Gemeinde Pastetten

Bauherr: Gemeinde Buch am Buchrain - Wasserversorgung
Bauort: Pastetten, Hochbehilter

Verbesserung der Versorgungssicherheit
Bauvorhaben: Verbundleitung Pastetten - Buch am Buchrain
Ermittlung der Grundlagen - Wasserversorgung Pastetten

Schreiben vom: 18.09.2019, hier eingegangen 26.09.2019
Ingenieurbtro Helmut Putz

1.
Die Wasserversorgung der Gemeinde Pastetten kann den Wasserbedarf der Gemeinde Buch am Buchrain
derzeit dauerhaft nicht zu Verfligung stellen.

Begriindung:
Die im Wasserrechtsbescheid festgesetzte Entnahmemenge fiir den Brunnen Pastetten erreicht derzeit schon

die geférderte Wassermenge des eigenen Bedarfs der Gemeinde Pastetten.

Férdermengen
max. bewilligte Férdermengen tatsdchlich geférdert
2017 2018
WV Gemeinde Pastetten 190.000 m3 191.681 m3 187.206 m3
2

Der bestehende Notverbund ist mit einer Druckerhéhungspumpe und einer Leitung DN 80 mit der
Wasserversorgung Buch am Buchrain verbunden.

Leistungsdaten der Pumpe: 60m3%h bei 41m Férderhdhe

Ergebnis:
Nach eingehender Priifung der derzeitigen Versorgungssituation der Gemeinde Pastetten, kann nach

Meinung der Wasserversorgung Anzing - Forstinning, einer Versorgung der Gemeinde Buch am
Buchrain durch die bestehende Wasserversorgung der Gemeinde Pastetten nicht zugestimmt werden.

Eine Versorgung der Gemeinde Buch am Buchrain durch die Wasserversorgung der Gemeinde
Pastetten kdnnte nur erfolgen, wenn die technischen Voraussetzungen (ca. 50 m Neuverlegung
Verbundwasserleitung DN 150, Einbau entsprechender Forderpumpen, sowie Erweiterung der
wasserrechtlichen genehmigten Férdermengen und evitl. Erweiterung des Wasserschutzgebietes),

geschaffen werden.

N. Regel T. Grg
Wassermeister Werlééiter

Anzing, 21.10.2019



Wasserversorgung Anzing - Forstinning 4@

Stellungnahme Technik Kunden-Nr. 0000000015

Wasserversorger: Wasserversorgung Forst Nord (Gemeinde Anzing, Forstinning
u. Forstern)

Bauherr: Gemeinde Buch am Buchrain - Wasserversorgung
Bauort: Forstern, Hochbehilter
Verbesserung der Versorgungssicherheit

Bauvorhaben: Verbundleitung Forstern - Buch am Buchrain
Ermittlung der Grundlagen - Wasserversorgung Forst Nord

Schreiben vom: 18.09.2019, hier eingegangen 26.09.2019
Ingenieurbtro Helmut Putz

1

Die Wasserversorgung Forst Nord (ab 01.01.2020) kann den Wasserbedarf der Gemeinde Buch am Buchrain
derzeit dauerhaft nicht zu Verfligung stellen.

Begriindung:
Die im Wasserrechtsbescheid festgesetzte Entnahmemenge fir die Brunnen Anzing, Forstinnung und

Forstern erreicht derzeit schon die geférderte Wassermenge des eigenen Bedarfs der Gemeinden Anzing,
Forstinning und Forstern.

Foérdermengen
max. bewilligte Férdermengen tatsdchlich gefordert
2017 2018
WYV Anzing - Forstinning 750.000 m?3 489.504 m3 504.203 m?
WYV Gemeinde Forstern 270.000 m3 223.714 m3 215.411 m3
2.

Derzeit besteht noch keine Verbundwasserleitung zwischen der Wasserversorgung der Gemeinde Forstern
und der Wasserversorgung der Gemeinde Buch am Buchrain.

Im Rahmen des geplanten Beitritts der Gemeinde Forstern zum Zweckverband der Wasserversorgung der
Gemeinden Anzing und Forstinning zum 01.01.2020, ist in den nachsten Jahren eine Verbundwasserleitung
zwischen der Wasserversorgung der Gemeinde Forstern und der Wasserversorgung der Gemeinde Anzing
und Forstinning geplant. Wann diese jedoch gebaut bzw. realisiert wird ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch
nicht abzusehen. Diese wére jedoch Voraussetzung fir eine kinftige Versorgungssicherheit der Gemeinden
Anzing, Forstinning, Forstern und evtl. Buch am Buchrain.

Ergebnis:
Nach eingehender Priifung der derzeitigen Versorgungssituation der Wasserversorgung der

Gemeinden Anzing, Forstinning und Forstern (ab 01.01.2020), kann nach Meinung der
Wasserversorgung Anzing - Forstinning, einer Versorgung der Gemeinde Buch am Buchrain durch die
bestehende Wasserversorgung der Gemeinden Anzing, Forstinning und Forstern nicht zugestimmt
werden.



Eine Versorgung der Gemeinde Buch am Buchrain durch die Wasserversorgung Forst Nord kénnte
nur iliber die Gemeinde Forstern erfolgen, wenn die technischen Voraussetzungen (ca. 3,5 km
Neuverlegung Verbundwasserleitung DN 150, Einbau entsprechender Fdorderpumpen,
Druckerhdhungsanlage, sowie Erweiterung der wasserrechtlichen genehmigten Férdermengen und
evtl. Erweiterung des Wasserschutzgebietes), geschaffen werden.

Desweiteren wire wie unter Punkt 2 beschrieben die geplante Verbundwasserleitung zwischen der
Wasserversorgung der Gemeinde Anzing und Forstinning und der Wasserversorgung der Gemeinde
Forstern, Voraussetzung fiir die Versorgungssicherheit.

Anzing, 21.10.2019

s AL

N. Regel
Wassermeister




Gemeinde Buch am Beschlussbuchauszug

Buchrain

Sitzung des Gemeinderates Buch a. Buchrain am 03.12.2019

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war offentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemaf geladen, Beschlussfahigkeit war gegeben.

2. Wasserversorgung
- Vorstellung der vergleichenden Studie durch das Ingenieurbiiro Putz
- Beratung und Beschlussfassung zur weiteren Vorgehensweise

Der Vorsitzende begrifit zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Maruschke vom Wasserwirt-
schaftsamt Miinchen und Herrn Putz vom IB Putz. Zu Beginn gibt der Vorsitzende einen kurzen
Riickblick, was bisher unternommen wurde. Ende der 90er Jahre hat der Gemeinderat beschlos-
sen, dass ein Standort fiir einen neuen Brunnen erkundet werden soll. Hierzu wurden die Ver-
suchsbohrung 1 sowie sieben weitere Bohrungen gemacht. 2010 wurde ein Langzeit-
Pumpversuch durchgefihrt.

Das IB Putz wurde im vergangenen Jahr beauftragt, eine vergleichende Studie durchzuftihren.
Die hierbei erzielten Ergebnisse stellt Herr Putz heute dem Gremium vor. Herr Putz beschreibt
kurz die Wasserversorgung der benachbarten Gemeinden Forstern und Pastetten. Bei der Was-
serversorgung muss die Nachhaltigkeit gewahrleistet sein. Es ist sehr schwierig, ein neues Ge-
winnungsgebiet zu finden. In Buch am Buchrain wurde ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

Erldutert werden auch die Anschlussmdglichkeiten an die nachbarlichen Wasserversorgungen.
Herr Putz hat die Wasserversorgung Anzing-Forstinning kontaktiert und dabei die Mdglichkeit
einer Notverbundldsung und einer kompletten Belieferung der Wasserversorgung Buch am Buch-
rain abgefragt. Von der Wasserversorgung Anzing-Forstinning, kiinftig Wasserversorgung Forst-
Nord, wurde mitgeteilt, dass eine Ubernahme der Wasserlieferung nicht moglich ist.

Fir die Gemeinde Pastetten wurde eine Férdermenge von 190.000 m?® pro Jahr bewilligt, die be-
willigte Fordermenge fiir die Gemeinde Forstern liegt bei 270.000 m?® pro Jahr. In Pastetten wur-
den im Jahr 2018 187.000 m® Wasser gefordert, in Forstern waren es im Jahr 2018 215.000 m3.

Festzustellen ist daher, dass weder die Wasserversorgung Pastetten noch die Wasserversorgung
Forstern die fur die Gemeinde Buch am Buchrain erforderliche Wassermenge.von 135.000 | ak-
tuell bereitstellen kann. Fir eine Mitversorgung muss die jeweilige Forderrate erhoht werden, was
eklatante Auswirkungen auf das jeweilige Wasserschutzgebiet hat, da dieses neu bemessen
werden muss. Zudem muss das Versorgungsnetz auf die Leistungskapazitét bei hdheren Durch-
fumangen gepriift und evtl. angepasst werden. Gegebenenfalls muss die Forderleistung der
Pumpe im Brunnen auf der erhdhten Fordermenge und eventuell auch die Leistungsfahigkeit des
Brunnens angepasst werden. Des Weiteren ist das Speichervolumen des Hochbehélters den
Erfordernissen der stark veranderten Gegebenheiten im Versorgungsnetz anzupassen. Den Ge-
meinden Pastetten und Forstern entsteht hierdurch kein eigener Nutzen, sondern nur Aufwand
und Kosten. Die Entscheidung, ob sich die Gemeinde Buch am Buchrain an die Wasserversor-
gung einer Nachbargemeinde anschlie3en kann, liegt bei den jeweiligen Gemeinden oder dem
jeweiligen Zweckverband.

Nach Einschatzung von Herrn Putz ist die Herstellung von Verbundieitungen zur Absicherung der
eigenen Versorgung bei Notfallen als eine deutliche Verbesserung zu bewerten. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass ein solcher Notverbund lediglich bei Stérungen kurzzeitig die Trinkwas-
serversorgung ermoglicht. Eine Dauerlésung kann in dieser Form nicht gesichert werden.



Dem Gremium werden auch die zu erwartenden Baukosten fUr die Herstellung einer Eigenver-
sorgung mittels Brunnen erldutert. Das IB Putz hat hierzu eine Gesamtsumme in Héhe von netto
754.062,50 Euro errechnet. Aufwendungen fir Grundstuckskauf Stromanschluss und Netzer-
satzeinrichtungen sind darin nicht enthalten.

Wie bereits mitgeteilt, ist eine Verbundleitung von bzw. nach Forstern mit dauerhaftem Wasser-
bezug von Forstern nicht méglich. Trotzdem hat Herr Putz der Vollstandigkeit halber die hierfir zu
erwartenden Baukosten ermittelt, die er dem Gremium ebenfalls vorstellt. Fir diese Variante er-
rechnet sich eine Summe von insgesamt 1.866.718,75 Euro.

Herr Putz empfiehlt daher, einen eigenen Brunnen weiter zu verfolgen, da dies eine hohe Er-
folgsquote verspricht.

Im Gremium werden verschiedene Férdermdglichkeiten diskutiert. Damit ein neuer Brunnen fir
die Gemeinde Buch am Buchrain gebaut werden kann, muss ein entsprechender Gemeinderats-
beschluss vorliegen und anschlieend eine Ausschreibung erfolgt sein. Die Arbeiten hangen
auch davon ab, wie die ausfiihrenden Firmen Kapazitaten haben. Herr Maruschke gibt zu beden-
ken, dass im Zuge der Errichtung eines Wasserschutzgebietes eine Beteiligung der Offentlichkeit
durchzufiihren ist. Dies kann gegebenenfalls Abwagungen mit sich bringen, wodurch das Verfah-
ren unter Umsténden in die Lange gezogen werden kdnnte.

Des Weiteren teilt Herr Maruschke mit, dass das Wasserwirtschaftsamt nicht mehr bereit ist, Ver-
zogerungen im Hinblick auf die gemeindliche Wasserversorgung hinzunehmen. Seitens des
Wasserwirtschaftsamtes wird kein weiterer Aufschub mehr toleriert.

Da die Uberpriifung des alten Wasserschutzgebietes sehr teuer ist, sollte sich die Gemeinde
Uberlegen, ob sie nicht lieber in Planungen fir ein neues Wasserschutzgebiet investiert.

Nach kurzer Diskussion (ber die Nitratwerte in Buch am Buchrain teilt der Vorsitzende mit, dass
der aktuelle Wert bei der VB1 bei 27 mg/l liegt.

Um beim Thema Wasserversorgung Fortschritte zu machen, wird der Vorschlag gemacht, die
Planungen zu einer dezentralen Wasserversorgung weiter zu verfolgen.

Der Gemeinderat beschliel}t, eine eigene Wasserversorgung anzustreben und einen Antrag auf
wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen.

Mehrheitlich beschlossen Ja 10 Nein 3 Anwesend 13 Persdnlich beteiligt 0

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift wird hiermit bestatigt.

Pastetten, 12.12.2019

Ferdinand Geisberger
Erster Blrgermeister



